
 

 

 
 

P R Ü F Z E U G N I S    Nr. 2022-15-0247-Z1 Version 1.de 

Messung der Bedienungskräfte an Türen nach DIN EN 12046-2 unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an barrierefreies Bauen nach DIN EN 18040 

Antragsteller Neuform-Türenwerk  
Hans Glock GmbH & Co. KG 
Weißendorfer Straße 7 
07937 Zeulenroda-Triebes 

Bauart 1- und 2-flg. Innentürelemente mit Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen 
Türblattaufbauten nach Verwendungszweck als Schallschutztür, FSA/RSA-
Tür oder einbruchhemmende Tür variierend 
Beschläge in unterschiedlichen Kombinationen entsprechend dem 
Verwendungszweck 

Produktbezeichnung HT40, HT50, HT65, HT70 
KT40, KT50 
PL40, PL50, PL65, PL70 
SV40, SV65, SV70 
RT70 
SG50, SG70, SG80 

Klassifizierung gemäß Gutachtlicher Stellungnahme 2022-15-0247-G1  

 EN 12046-2  Bedienungskräfte  EN 12217 Klasse 3 

 
Gültigkeit Laufzeit der genannten Prüf- und Anforderungsnormen 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Andreas Nerz 
Prüfstellenleiter 12.04.2023 Sachbearbeiter 
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